Bartoszyce, 19.09.2016
Znak pisma: DPS.D.III.222.2.2016.E.S.D 
KOMUNIKAT
Dotyczy: postępowania przetargowego na dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 



Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje 
o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Wg naszej wiedzy siłownik APRIMATIC OVER PLUS zastosowany w dokumentacji projektowej nie posiada certyfikatu CNBOP, prosimy o wyjaśnienie i ewentualną zamianę na siłownik posiadający dopuszczenie do stosowania.

2. Schemat połączenia siłownika APRIMATIC OVER PLUS sugeruje użycie dodatkowych przekaźników pośredniczących które nie są urządzeniami ochrony ppoż. i nie posiadają stosownych dopuszczeń. Prosimy o wyjaśnienie.

3. Wg naszej wiedzy i doświadczenia w realizacji instalacji oddymiania - w systemach oddymiania nie stosuje się przycisków ROP (ręczny ostrzegacz pożaru) tylko przyciski oddymiania, które posiadają certyfikaty oraz dopuszczenia do współpracy z centralą oddymiania. Przyciski oddymiania pełnią również funkcję sygnalizacyjną o stanie systemu oddymiania. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną zamianę na certyfikowane elementy systemowe.

4. Do przycisków oddymiania należy układać inny przewód niż YnTKSY 1x2x0,8 - prosimy o wyjaśnienie i zgodę na zamianę przewodu.

5. W pliku przedmiary brakuje przedmiaru robót dotyczącego instalacji oddymiania, prosimy o dołączenie.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – 5 Przedmiotem zamówienia jest jedynie zakres wynikający z przedmiarów, które
                 są załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z poważaniem
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